
安徽省庐江县人民医院询价采购函

WZCG2023032号（骨钻6把）
尊敬的供应商：

我院拟对骨钻6把进行市场询价，有关情况说明如下：

主要事项

1.被询价的供应商就以下询价要求，在2023年7月11日17时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2.询价响应文件应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。响应文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县庐城镇文明中路32号物资采购中心，彭主任（收） 电话：0551-87310772。

3.被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

4.本项目不接受联合体参与响应。

5.本项目采购预算：2万元。

6.供应商须具有医疗器械生产或医疗器械经营资格。

     7.供应商所响应的产品须具有医疗器械注册证。

二、 采购要求
1.免费质保期≥2年。

2.合同签订后10日内完成供货、安装、调试。

3.付款条件：设备安装验收合格后14日内支付合同100%款项。

三、技术参数如下：

骨钻4把：
动力手柄（含卡头）
1台


1.1无级调速，高温高压消毒

1.2.转速：0～1500rpm/min

1.3.高温高压消毒

1.4.扭矩≥0.85N.M

1.55.主机外壳升温≤25℃ 

1.6.噪音≤63DB

1.7.输出功率≥50w±15%

2. 充电电池
14.4V
2块


2.1.电池容量1600毫安

2.2充电电压：AC220v/50HZ

2.3. 充电器
  
1台


3.麻花钻头
φ2.5、φ3.2
2支


3.1高温高压消毒134℃

参考图片如下：
[image: image1.png]



骨钻（空心钻）（2把）：

1.动力手柄1台：高扭矩； 

1.1无级调速，高温高压消毒 

1.2转速：0～1800rpm/min 

1.3高温高压消毒 

1.4扭矩≥0.85N.M 

1.5主机外壳升温≤25℃ 

1.6噪音≤75DB

1.7输出功率≥50w±15% 

充电电池（2块）： 14.4V；

2.1电池容量 1600 毫安伏；

2.2充电电压：AC220v/50HZ 

2.3充电器：1 台 

麻花钻头：φ2.5、φ3.2；2 支；

3.1高温高压消毒 134℃

参考图片如下：
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安徽省庐江县人民医院物资采购中心
                  2023年7月4日
响应文件格式
庐江县人民医院            采购
响

应
文

件

响应供应商：               
年  月  日

响应文件资料清单

	序号
	资料名称
	页码范围

	1
	响应函
	

	2
	报价表
	

	3
	响应表
	

	4
	分项报价表
	

	5
	响应供应商资质文件
	

	6
	生产厂家资质证明文件
	


一.响应函
致：庐江县人民医院物资采购中心
1、根据贵院编号为      号询价公告的邀请，我们决定参加。我方授权    （姓名）代表我方      （供应商单位名称）全权处理本项目响应的有关事宜。

2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向贵方提供所需的货物配送与售后服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方保证已提供的与响应有关的文件资料是真实的，准确的。

5、我方完全理解贵方不一定将成交资格授予最低报价的参与供应商。

6、我方同意询价文件规定的付款方式。

电话：                          传真：


                                 参与供应商公章：

                                    日期：

二、报价表

	序号
	产品名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价/总价
	生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：

1、表中所列实际采购价包括附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、各种税费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。

2、表中须明确列出响应产品的货物名称、品牌、型号规格、生产厂商，否则可能导致响应无效。

三、响应表

	按询价文件规定填写
	按参与供应商参与内容填写

	第一部分：技术部分响应

	序号
	品名
	采购需求
	参与产品响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


参与供应商（签章）：

说明：

1、供应商必须逐项对应描述投货物主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）询价文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的投品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；

2、供应商参与产品如与询价文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分后附详细说明及技术资料，并应注明响应文件中对应的页码范围。

四、分项报价表

格式自行拟定，内容应包括系统主要组成部分和主要部件单价

五、响应人资质文件

响应人《营业执照》复印件，加盖响应人印章

七、成交承诺书
如果我公司成交，我公司承诺在5个工作日，完成资质证照递交，业务流程接洽，签订合同。逾期，采购人有理由取消成交资格。

参与供应商（签章）：                     

日      期：                     







授权代表身份证复印件








第 15 页 共 15 页

